LEYENDA DE COLORES

RED PROYECTADA

TUBERIA DE CAPTACION/LLENADO
Inslolocién Visia 0 oérec.

TUBERIA DE SERVICIO
Insialocién Visia o aérea.

RED EXISTENTE

TUBER{A DE DESAGOE Y ALVIADERO
Insialacién Visia o aérea.

TUBERIA DE CAPTACIONALENADO
Insialocién Visia © aéeso.

Empoiroda 0 sublenunea

TUBERA DE SEVICO
Empoirada 0 sublermanea

TUBERIA DE DESAGOE Y ALMADERO
Empoirada 0 sublenunea

TURENA DE CAFTACONALENADO
Empoirado o sbleones
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ESQUEMA FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE BOMBEO
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ESQUEMA FUNCIONAMIENTO ESTACION DE BOMBEO.
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LEYENDA

1 BOMBA CENTRIFUGA, Potencia Nominal 7,5 Kw, segén ficha #écnica.
@150 2 CARRETE DE DESMONTAIJE @ 100

3 CARRETE DE DESMONTAJE @ 80

4 VALVULA DE COMPUERTA @ 100

5 VALVULA DE COMPUERTA @ 150
NN .

\ DEPOSITOS 6 VALVULA DE RETENCION DOBLE CLAPETA @ 150

NN 7 CARRETE CONICO @ 150/80

10 CONTADOR DE AGUA @ 150 mm., mod/. * TURBO-BAR', fipo WPH 200 PN16
11 ALCACHOFA @ 150
12 CARRETE DE DESMONTAJE @ 150

DETALLE N°1 - PROPUESTA DE LLENADO DE DEPOSITOS ACUMULADORES
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Nuevas Tuberias de Fundicién Ddctil @ 150 mm

FD @150mm

Nueva arqueta para tuberias de impulsién

Tuberfa Caplacién desde cupiucién de Pozo.
_ -\ Sin Uso. a desmontar
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2 Bombas Verticales Marca "CAPRARI" Modelo CVX321/4+F07507221-V o similar.
Potencia 10 CV. Trifésica 7,5 Kw. Caudal 10I/s. Altura Manométrica total 44,5 m.
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Arqueta desagiie existente

Fec @150mm
Tubera de Desogde del Depésiio de la Estacién do Bombeo.
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SEVILLA

PROYECTO DE RENOVACION DE CONDUCCIONES Y RED
DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS
NAVAS DE LA CONCEPCION. SEVILLA.

MUNICIPIO: NAVAS DE LA CONCEPCION (SEVILLA)
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